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NS

記号 機器仕様 冷却能力

DB

室内温度

WB

℃℃

26 18.7 7

℃

冷水入口
DB

℃

22

℃

加熱能力

温水入口全熱
室内温度

L/min m3/h

電源

風量 相 電圧 消費電力

ﾌｧﾝ

1 100

設置場所

階

備考

kW kｗ

1.23 0.94天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型 #200

天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型 #300

天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型 #400

天井ｶｾｯﾄ2方向吹出型 #600

機器名称

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

1.98

2.80

3.73

1.52

2.10

3.03

26

26

26

18.7

18.7

18.7

7

7

7

kW

1.69

2.68

4.31

5.47

22

22

22

55

55

55

55 4.0

6.0

8.0

11.0

0.052

0.064

0.091

0.121

温水量

420

520

690

1,020

1

1

1

100

100

100

V kW単相

ｺｲﾙ

cm2

590

熱交換器

内容量

700

940

1,180

DCR-203KW-JA

DCR-303KW-JA

DCR-403KW-JA

DCR-603KW-JA

2

2

2

2

（改修）

参考型番台数

FCU-1

FCU-2

FCU-3

FCU-4

FC-1

記号

(撤去処分)

FC-3

FC-2

FC-4

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

kcal/h

800

1,300

1,800

2,600

機器名称 機器仕様

天井ｶｾｯﾄ型 #2

天井ｶｾｯﾄ型 #3

天井ｶｾｯﾄ型 #4

天井ｶｾｯﾄ型 #6

冷却能力

DB

室内温度

WB

℃℃

26 18.7 7

℃

冷水入口

1,450

kcal/h

26

26

26

18.7

18.7

18.7

7

7

7

2,300

3,200

4,700

全熱顕熱

kcal/h

1,050

1,700

2,400

3,200

kW kW

DB

℃

22

℃

加熱能力

温水入口
室内温度

L/min mmAq m3/h Φ kWV

電源

水量 損失水頭 風量 相 電圧 消費電力

ｺｲﾙ ﾌｧﾝ

1 100

設置場所

階

4 0.32 295 0.047 2

22

22

22

55

55

55

55

1

1

1

100

100

100

6

8

11

0.35

0.77

2.39

435

570

855

2

2

2

0.058

0.064

0.084

台数

全熱

kW

0.93 1.22

1.51 1.98

2.09 2.79

3.02 3.72

1.69

2.68

3.72

5.47

備考

M-03

機器表（現況・改修）

機器表（改修）

機器表（現況）

全熱 顕熱

予備ﾌｨﾙﾀｰ　防振金具　他付属品一式

予備ﾌｨﾙﾀｰ　防振金具　他付属品一式

予備ﾌｨﾙﾀｰ　防震金具　他付属品一式

公共建築工事標準仕様

予備ﾌｨﾙﾀｰ　防振管具　他付属品一式

※）・型番は参考とし,相当品以上とすること。

共通仕様

電動弁(2位置制御用,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ式）　ﾎﾞｰﾙ弁20A(10K)×2(往・還用)　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

1

6

2

8

風量調整ｽｲｯﾁ共　撤去処分

風量調整ｽｲｯﾁ共　撤去処分

風量調整ｽｲｯﾁ共　撤去処分

風量調整ｽｲｯﾁ共　撤去処分

1

6

2

8

中継端子台　ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ延長型　ﾌﾗｯﾄ樹脂ﾊﾟﾈﾙ　ｻﾗﾝﾈｯﾄﾌｨﾙﾀ（予備共）

液晶表示型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ　制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　冷温水ｾﾝｻｰ

・冷暖切替制御：配管温度ｾﾝｻによる自動切替

・ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ機能付

・電動弁制御：2位置又は自動（ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ制御用電動弁対応）

・その他制御：自動運転機能,室温警報機能,故障表示機能他

・温度制御：UP・DOWNﾎﾞﾀﾝ設定,室内温度表示

・ﾌｧﾝ制御：自動又は手動,強・中・弱・自動で風量設定を表示

液晶表示型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ仕様

・定格電圧：AC100V 50/60Hz

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ仕様

※）同等品以上とすること

　　・予備ﾌｨﾙﾀｰは数量分納品すること。

・定格消費電力：ﾌｧﾝﾓｰﾀ3A,電動弁2A　（AC100V)
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細胞診 細菌検査室 洗浄室
男子切り出し室 検査室 標本室器材室

女子 男子

前室 WC WC

WC WC WC

空調機械室(13)

病理検査室

検査室

渡り廊下
ﾗｲﾄｺｰﾄ

当直室 当直室 浴室

ﾗｲﾄｺｰﾄ

女子便所

EV 5

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾙｰﾑ

輸血管理室

屋根(B)

ﾛｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)
感受性

制ｶﾞﾝ剤

試験室･滅菌室

遺伝子

更衣室 更衣室

女子

恒温室

WC
UB

UP
DW

図書室
総合医局(4)

予備室

総合医局(1) 大会議室

倉庫倉庫

診療情報室

空調機械室(9)

屋根（A)

化粧室

EV

EV

EV

EV

天秤室空調機械室 検体検査室
DW

技師室EV

総合医局(2)総合医局
(6)

廊下

医長室 医長室

(5)
医長室 医長室

(6)
医長室
(7)

医長室
(8)

医長室
(9)

医長室医長室

(1) (2) (3) (4)

NO.
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M-04

CH
CHR

3 ×2 1 2 ×4 2

D

D

D

C
H
R

C
H

4 ×2

CHR
CH

CHRCHR
CH

D

4 ×2
FCU FCU FCU FCU FCU FCU

FCU

D

4

FCU

4

FCU

4 ×2

FCU

CH

D

既設配管に接続

天井改修部分

天井改修部分

天井改修部分

今回工事範囲外

天井改修部分

天井点検口(450角,ｱﾙﾐ枠)

天井点検口(450角,ｱﾙﾐ枠)

天井点検口(450角,ｱﾙﾐ枠)

2

２階平面図　ファンコイルユニット設備（改修）

2階平面図　　　　　S=1/100

20A 20A 20A

D

20A 20A 20A

20A

20A 20A

FV

20A 20A 20A

FV

FV

FV

20A 20A 20A

20A 20A 20A

65A

5
0
A 50A

C
H

改修部分(西北系統)

配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)

配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)

CH

CHR

・冷温水管

配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)

"特記なき配管は下記による"

・ドレン管

【注記事項】

・破線は現況再使用を示す。

・機器吊金物は,防震金具を使用すること。

・天井補修部分は参考とし,係員との協議によること。

・天井点検口は現況に合わせて設置すること。

・本工事の作業時間は,原則土・日曜日で行うこと。

"別紙詳細図参照"

電動弁装置改修
電動弁(BAV1-22)装置

(西南系統)

・FCU廻りの配管要領は"別紙詳細図"を参照すること。

・冷温水配管電動弁装置の改修を行う。詳細は"別紙詳細図"を参照すること。
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当直室 当直室 当直室 当直室 当直室
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屋根

倉庫
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WC WC

WC

廊下

EV

EV
EVﾎｰﾙ
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自己血採血室
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輸血細胞治療室

EV

ﾗｲﾄｺｰﾄ上部

地域医療連携室

医長室(2)

看護教育支援室

屋根

WC
閲覧室 倉庫

看護控え室

庇

細胞診 細菌検査室 洗浄室
男子切り出し室 検査室 標本室器材室

女子 男子

前室 WC WC

空調機械室(9)

WC WC WC

検体検査室空調機械室(13)

病理検査室

検査室

技師室

渡り廊下
ﾗｲﾄｺｰﾄ

当直室 当直室 浴室

ﾗｲﾄｺｰﾄ

女子便所

EV 5

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾙｰﾑ

輸血管理室

屋根(B)

ﾛｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)
感受性

制ｶﾞﾝ剤

試験室･滅菌室

遺伝子

更衣室 更衣室

女子

恒温室

WC
UB

UP
DW

予備室

総合医局(2) 総合医局(1) 大会議室

倉庫倉庫

図書室

総合医局(4)

診療情報室

天秤室空調機械室

化粧室

屋根(A)

医長室
(1)

医長室
(2)

医長室
(3)

医長室
(4) (5)

医長室 医長室
(6)

医長室
(7)

医長室
(8)

医長室
(9)

総合医局
(6)

廊下
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×2

4

×24

4 ×2

4

2×2 ×2223 ×2 14

FCU FCU FCU FCU FCU FCU FCU

FCU

FCU

FCU

FCU

液晶表示型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

液晶表示型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

2

PU PU PU PU PU PU PU

PU

PU

PU

P
U

EM-MEES0.75mm2-3C(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ)

端子台

端子台

電灯分電盤(2L-1):MｇSW×4箇所更新

M-05

2階平面図　　　　　S=1/100

２階平面図　自動制御設備（改修）

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

液晶表示型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

【注記事項】

・特記なき配管配線は下記による。

　　　但し,係員の承諾を得ること。

　　・配管配線は,ﾒｰｶ標準仕様とすることができる。

液晶表示型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

端子台

制御用ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ

記号 名称

R・BOX2-1(ﾘﾚｰ盤)

(離線)

EM-MEES0.75mm2-3C(既設配管)

EM-CEES1.25mm2-6C(既設配管)

※）・配線は既設電線管を使用すること。

PU電動弁(BAV1-21)装置改修 電動弁(BAV1-22)装置現況のまま
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設計年月日

工事名称

図面名称

承認
ファンコイルユニット更新工事（第１工区）

2024.01

NS

監視 計測
警報

故障記号 湿度 その他状態伝送盤自動制御盤 監視盤 温度名称（系統） 備考

50A
CHR

FCUFCU

CH

COS×4
MCCB2P
50/20A

BAV1

R

MgSW×4箇所更新

1系統FCU DP-1-2 1

1系統FCU DP-1-2 12階西南

12階東北 系統FCU DP-1-2 1

2階東南 1系統FCU DP-2-2 1

2階西北

系統FCU DP-1-2

1系統FCU DP-1-2 1

2階西24時間

2階東24時間

及び切替

発停

1Φ3W210/105V

2階 西24時間×2

2階 西北

2階 西南

系統名（抜粋）

中央監視一覧表（抜粋）　制御系統図　配管要領図

【ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ・冷温水制御】中央監視一覧表（一部抜粋）（現況・参考図）

分電盤ｲﾝﾀｰﾛｯｸ

M-06

電灯分電盤（2L-1）

2 2

既設GV

GV50(10K)新設

YST50(10K)新設

GV50(10K)新設

既設GV

既設GVGV

GV

YST撤去

電動弁撤去

GV

改修

現況

※）・既設電動弁を撤去し,仕切弁に改修する。

　　・撤去品は産廃処分とすること。

改修後

50A 50A

ﾘﾚｰ盤R・BOX2-1

・改修に伴う中央監視の動作確認を行うこと。

・既設電灯分電盤（2L-1）のﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ管理用Mgｽｲｯﾁの更新をする。（24時間・西系統×4回路）

動作制御（改修）

・冷温水配管制御：2階西北2系統を1系統（BAV1-22のみ）に改修する。

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

CH

CHR

ﾄﾞﾚﾝ

CHCH

天井補修部分天井補修部分

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

2
6
0～

3
1
0

26
0
～

3
10

（参考） （参考）

天井点検口

（450□）

FCU本体

防震金具
防震金具

天井補修部分
（参考）

電動弁20A(2位置制御用)

FCU廻り配管要領図（改修）　　　S=NS

ﾎﾞｰﾙ弁20A(10K)

ﾎﾞｰﾙ弁20A(10K)

BAV1-21（西北）

BAV1-22（西南）

電動弁(BAV1-21)装置改修詳細図（NS)

電動弁BAV1-21撤去→GVに変更

電動弁制御系統（現況）

・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ：中央からﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ電源管理により,電源OFF時電動弁(BAV1-21・22)を閉とし,冷温水を遮断する。（現況）

・電動弁(BAV1-21)を仕切弁に改修する。

【改修内訳】



WCUB

当直室 当直室 当直室 当直室 当直室

(5) (6)(3) (7)(1) (2) (4)

屋根

倉庫
保安室

WC WC

WC

廊下 廊下

EV

EV
EVﾎｰﾙ

屋根

屋根
自己血採血室

EV

輸血細胞治療室

EV

ﾗｲﾄｺｰﾄ上部

地域医療連携室

医長室(2)

看護教育支援室

屋根

WC
閲覧室 倉庫

看護控え室

庇

細胞診 細菌検査室 洗浄室
男子切り出し室 検査室 標本室器材室

女子 男子

前室 WC WC

WC WC WC

空調機械室
検体検査室空調機械室(13)

病理検査室

検査室

技師室
天秤室

渡り廊下
ﾗｲﾄｺｰﾄ

当直室 当直室 浴室

ﾗｲﾄｺｰﾄ

女子便所

EV 5

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾙｰﾑ

輸血管理室

屋根(B)

ﾛｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ

(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ)
感受性

制ｶﾞﾝ剤

試験室･滅菌室

遺伝子

更衣室 更衣室

女子

恒温室

WC
UB

UP
DW

医長室
(1)

医長室
(2)

医長室
(3)

医長室
(4) (5)

医長室 医長室
(6)

医長室
(7)

医長室
(8)

医長室
(9)

予備室

総合医局 総合医局(2) 総合医局(1) 大会議室

倉庫倉庫

(6)

EV

診療情報室

図書室

総合医局(4)

空調機械室(9)

化粧室

屋根(A

FC-4
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CH
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D
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C
H

CH CH
CHRCHR

CH

D

CHR
CH

FC-4 FC-3 FC-1 FC-2 FC-2×2×2

×2

CHR

【注記事項】

D

FC-4

FC-2 ×4

×2

D

FC-2 FC-2 FC-2 FC-2 FC-2 FC-2 FC-2 FC-2 FC-2

FC-4 ×2

M-07

2階平面図　　　　　S=1/100

２階平面図　ファンコイルユニット設備（現況・撤去）

・破線は現況再使用を示す。

・撤去品は産廃処分とすること。

・　　　印は撤去を示す。

現況のまま

電動弁(BAV1-21)装置改修
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屋根

屋根
自己血採血室

EV

輸血細胞治療室

EV

ﾗｲﾄｺｰﾄ上部
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検体検査室空調機械室(13)
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天秤室
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(2)
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医長室 医長室
(6)
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(7)
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FC-4

NO.

承認 設計 担当

〒310-0853 茨城県水戸市平須町１８２１－４５

TEL 029-241-7876  FAX 029-241-7938

縮　　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

承認
ファンコイルユニット更新工事（第１工区）1/100

2024.01

FC-4 FC-3 FC-1 FC-2 FC-2×4×2×2

×2

FC-4

FC-4

FC-4 ×2

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｽｲｯﾁ撤去処分 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｽｲｯﾁ撤去処分

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｽｲｯﾁ撤去処分

・SPはﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｽｲｯﾁを示す。（撤去処分）

2階平面図　　　　　S=1/100

M-08

２階平面図　自動制御設備（現況・撤去）

・　　　　印は撤去処分を示す。

R・BOX2-1(ﾘﾚｰ盤)

2mm2×3(管内)

2mm2×5(管内)

(電動弁配線離線)

SPSP SP SP SP SP SP

SP

SP

SP

SP

SP

・特記なき配管配線は下記による。

・撤去により生じた開口部は,ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ等で塞ぐこと。

・撤去品は産廃処分とすること。

FC-3

【注記事項】

FC FC FC FC FC FC FC FC

FC
F
C

FC
F
C電動弁(BAV1-21)装置改修

FC

FCFC

FC

FC


