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A1 1/150

A3 1/300

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

空調設備　３階ダクト平面図 (撤去改修図)

改修撤去

= CMH

BOX：

内張りなし

200×200

EA

GVS

300×300×250H

洗濯室

170 1

= CMH

BOX：

内張りなし

200×200

EA

GVS

300×300×250H

乾燥室

170 1

= CMH

BOX：

内張りなし

200×200

EA

GVS

300×300×250H

洗面室

150 1

= CMH

BOX：

-

UBに接続

EA

-

特別室

120 1

= CMH

BOX：

GW25mm内張り

800L

SA

BLS

900×300×300H

特別室

120 1

注記

1.　　　は撤去ダクト及び機器を示す。

2.　　　は撤去(再使用)部分を示す。

EA

EA

EA

200φ

150φ

225φ

= CMH

BOX：

300×300

EA

GVS

400×400×300H

スタッフルーム

490 1

CMH

BOX：

300×300

PASS =

GVS

400×400×300H

廊下→スタッフルーム

490 2

= CMH

BOX：

200×200

EA

GVS

300×300×250H

325号室

120 1

内張りなし

GW25mm内張り

= CMH

BOX：

GW25mm内張り

800L

SA

BLS

900×300×300H

325号室

120 1

注記

1.　　　は新設ダクト及び機器を示す。

2.　　　は既設ダクト及び機器を示す。

GW25mm内張り

　凡　例　

記　号 名　称 ダクト材 備　考

給気・還気ダクト・

・ 外気・排気ダクト

外気処理ダクト

亜鉛鉄板

屋外露出はステンレスラッキング

パスダクト

撤去・更新共通

 327  326 
洗髪清拭室

男子WC

女子WC

  WC  

  WC  

医療安全
カンファ室

スタッフ
ルーム 323 

 322 機材庫

ミニキッチン接続

EA

EA

SA

FD

再取付閉止板取付

200φ

PASS 300φ

125φ

再取付

SA RA

OSA

OA EA

PASS
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M－102
A1 1/150

A3 1/300

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

空調設備　３階配管平面図 (撤去改修図)

改修撤去

注記

1.　　　は撤去配管及び機器を示す。

2.　　　は撤去(再使用)部分を示す。

記号 名　　称 仕　　　　様 電源 電動機

ｋｗ

消費電力

ｋｗ

型　　式 台数

ＦＣ－４ ファンコイルユニット 天井カセット型 ＃6

　　 冷却能力  全熱 4,220 kcal/h  顕熱 3,230 kcal/h

　　 加熱能力  全熱 6,460 kcal/h

　　 水量 16 L/min

　　 送風機 960 m3/h 110 W

１－１００ １

注記

1.　　　は新設配管及び機器を示す。

2.　　　は既設配管及び機器を示す。

1

RC

4

FC

3.FCUバルブ、フレキは既設再利用とする。

ＲＣ－１ ルームエアコン １壁掛形

　　 冷房能力  2.8 ｋＷ

　　 暖房能力  3.6 ｋＷ

　　 付属品 リモコン

(ＣＯＭＰ)

750 W

メーカー標準仕様

RAS-AJ28N2 (日立製)(冷房) 790 W

(暖房) 880 W

記号 名　　称 仕　　　　様 電源 電動機

ｋｗ

消費電力

ｋｗ

型　　式 台数

ＦＣ－４ ファンコイルユニット 天井カセット型 ＃6

　　 冷却能力  全熱 4,220 kcal/h  顕熱 3,230 kcal/h

　　 加熱能力  全熱 6,460 kcal/h

　　 水量 16 L/min

　　 送風機 960 m3/h 110 W

１－１００ １

１－２００

4.冷温水配管の水抜き・水張復旧を見込む。（3F系統）

レントゲン撮影

コア抜き 80φ

(同等品以上)

記　号 名　称

　凡　例　

管　材 備　考

冷媒配管

ドレン配管

被覆銅管

硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

撤去・更新共通

特記無きもの

冷温水送り管

冷温水還り管

配管用炭素鋼鋼管（白）

配管用炭素鋼鋼管（白）

機材庫  322 
 323 スタッフ

ルーム

医療安全
カンファ室

男子WC

女子WC

  WC  

  WC  

 327  326 
洗髪清拭室

20,20

25

CHR
CH

D

ブラケット架台
ドレンホース14φ,6.4φ×9.5φ

外壁部スリムダクト

再取付

再取付

テラス側溝へ放流

 D 

 R 

CHS

CHR
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M－103
A1 1/150

A3 1/300

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

自動制御設備　３階平面図 (撤去改修図)

撤去 改修

SW(取外し)

注記

1.　　　は撤去配管配線及び機器を示す。

2.　　　は撤去(再使用)部分を示す。

注記

1.　　　は新設配管配線及び機器を示す。

2.　　　は既設配管配線及び機器を示す。

SW(再取付)

4

FC

1.25□×4C

機材庫  322 
  323  スタッフ

ルーム

医療安全
カンファ室

  327    326  洗髪清拭室  328  

(既設配線確認の元)
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A1 1/150

A3 1/300

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

給排水衛生設備　３階平面図 (撤去改修図)
M－104

改修撤去

ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム

流し台

混合水栓

器　具　名 型　　　番

小　
　
　

計

1

1

新設器具表

1

1シングルレバー混合水栓　ＳＦ－ＷＬ４３０ＳＹ(ＪＷ)

ＳＵＳ製流し台

プラグ止め50A

注記

1)　　　　は新設配管を示す。

2)　　　　は既設配管を示す。

(建築工事)

　　　　　　　　　　　　ＴＫＳＯ５３１３Ｊ TOTO株式会社
株式会社LIXIL

既設

注記

1)　　　　は撤去配管を示す。

注記

1)　　　　は撤去器具を示す。　

2)　　　　は取外し器具を示す。

記　号 名　称 管　材 備　考

給　水　管 硬質塩ビライニング鋼管

　凡　例　

 － 

排　水　管

給　湯　管 耐熱性硬質塩ビライニング鋼管

耐火二層管

管端コア付継手

管端コア付継手 l  ll 

撤去・更新共通

通　気　管 耐火二層管

機材庫  322  323 
スタッフ
ルーム

医療安全
カンファ室

男子WC

女子WC

  WC  

  WC  

 327  326 

洗髪清拭室
 328 

詳細図参照

詳細図参照
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filename &f

A1 1/50

A3 1/100

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

給排水衛生設備　3階水廻り配管詳細図 (撤去改修図)
M－105

撤去 改修

注記

1)　　　　は新設配管を示す。

2)　　　　は既設配管を示す。

プラグ止め プラグ止め

プラグ止め

プラグ止め プラグ止め

 － 

 l 

 l
 

 －
 

 l
 

 － 
 l 

 l
 

 －
 

 l
 

 l 

プラグ止め

プラグ止め×2ヶ所

プラグ止め

プラグ止め

床上にて既設接続×3ヶ所 2020

50

3)床貫通部穴埋めは本工事、　

  仕上げは建築工事とする。　

プラグ止め

プラグ止め

プラグ止め

プラグ止め

注記

1)　　　　は撤去配管を示す。　

2)　　　　は取外し器具を示す。 記　号 名　称 管　材 備　考

給　水　管 硬質塩ビライニング鋼管

　凡　例　

 － 

排　水　管

給　湯　管 耐熱性硬質塩ビライニング鋼管

耐火二層管

管端コア付継手

管端コア付継手 l  ll 

撤去・更新共通

通　気　管 耐火二層管

 323 
スタッフ
ルーム

洗髪清拭室

プラグ止め×2ヶ所

プラグ止め

プラグ止め プラグ止め

プラグ止め

プラグ止め

プラグ止め

プラグ止め

下階　機械室のため、足場を組むこと。 (4300H)

下階　ピロティのため、足場を組むこと。 (9600H)

プラグ止め

プラグ止め

下階　機械室のため、足場を組むこと。 (4300H)

下階　ピロティのため、足場を組むこと。 (9600H)
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A1 1/150

A3 1/300

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

消火設備　３階平面図 (撤去改修図)
M－106

改修撤去

注記

1)　　　　は新設配管を示す。

2)　　　　は既設配管を示す。

 SP 

 S
P 

 SP 

25

25

25

25

 SP 

8080 65

50

25

注記

1)　　　　は撤去配管を示す。　　　　

2)　　　　は撤去(再使用)部分を示す。

記　号 名　称 管　材 備　考

スプリンクラー管 配管用炭素鋼鋼管（白）

　凡　例　

 S 

撤去・更新共通

機材庫  322  323 スタッフ
ルーム

医療安全
カンファ室

男子WC

女子WC

  WC  

  WC  

 327 
 326 

洗髪清拭室

 328 

スプリンクラーヘッド再取り付け

スプリンクラーヘッド再取り付け

スプリンクラーヘッド移設

25

マジックジョイント80×50

スプリンクラーヘッド新設

50

50

2525

25

25

25 25

25

25
25

25
25

25

25

25

32

25

25

50

65

65 65
65

32

32

65

40 40

50
32

25

25

25 32

40

258080 25
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M－107
A1 1/150

A3 1/300

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

医療ガス設備　３階平面図 (撤去改修図)

撤去 改修

Ｏ
Ｖ

Ｏ
Ｖ

Ｖ

Ｏ

Ｖ

Ｏ
ＡＯ

Ｖ

Ｏ
ＶＯ

Ｖ
Ｏ
Ｖ

Ｏ
Ｖ

 V
 

 A
 

 O
 

 O  A  V 
 O  A  V 

Ｏ
Ｖ

Ｖ
Ｏ

既設バルブ止めより取り出し×2

既設より取り出し×2

既設より取り出し×2

注記

1)　　　　は新設配管を示す。

2)　　　　は既設配管を示す。

Ａ

O.Vアウトレットは、メディカルコンソール内に収納

O.Vアウトレットは、メディカルコンソール内に収納

O.Vアウトレットは、メディカルコンソール内に収納

記　号 名　称 管　材 備　考

酸素配管 銅及び銅合金継目無管

　凡　例　

 O 

 N 

 A 

 V 

笑気配管

治療用空気配管

吸引配管

＋着色熱収縮性チューブ

　（カラーパイプ）

緑色

青色

黄色

黒色

撤去・更新共通

壁埋込型配管端末器

(265)

52.5 80 80 52.5

W=24012.5

酸　素 吸　引

C1220L 3/8B

アウトレット

アウトレット接手

ボックス

　　　銅管　

1
2
0

1
0
0
×
Ｗ

1
4
0

約
9
3

55

31

62 (10～24)

(10)

スライドフック
スライドフック

1
2
7

ABS樹脂

パネル

(105)

52.5

W=8012.5

52.5

ガス名

酸　素

壁埋め込み形アウトレット詳細図

機材庫  322 
 323 

スタッフ
ルーム

医療安全
カンファ室

男子WC

女子WC

  WC  

  WC  

 327  326 

洗髪
清拭室

15,10
15,10

15,10



【新設】

【新設】

医療ガス設備　メディカルコンソール詳細図（参考図）
A1：－
A3:　1/7

M-108
/20Print

=fUpdate
%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

－ － ２ － ー ２

タイプ記号 ２Ｆ ３Ｆ ４Ｆ ５Ｆ 合計１Ｆ形状

Ａ１Ｒ

Ａ１Ｌ

医ガス右

医ガス左

（注記）

フックベース

医用ガス

１

３ φ４８（酸素・吸引）

＊＊＊ ２－Ｍ５

別途工事

別途工事

医用アース付ダブルコンセント

ベットライト １ 別途工事

（上）コンセント １

１

１

（中）ブランク

（下）スイッチ

２８．５×６９．２

２８．５×６９．２

２８．５×６９．２

別途工事

別途工事

別途工事

Ｐａｎａ　ＷＮ１００１

Ｐａｎａ　ＷＮ５００１

Ｐａｎａ　ＷＮ３０２０

ナースコール ３ ２８．５×６９．２ 別途工事

マグネットラバー製

ダブルコンセント

本体 ＳＰＣＣ　ｔ１．６～２．０

１

正面パネルＥ

１

１

正面パネルＮ

１

正面パネルＧ

ＳＰＣＣ　ｔ０．８

ＳＰＣＣ　ｔ０．８

ＳＰＣＣ　ｔ０．８

ネームプレート １

員数 仕様（材質・仕上・規格・品番）

１

４

２

３

５

１１

部材名 工事区分

６

７

開口サイズ

１０

８

９

１２

１６

１３

１４

１５

ＳＰＣＣ　ｔ０．８２エンドパネル

壁固定金具 ３ ＳＧＣＣ　ｔ１．２

３ ２８．５×６９．２ 別途工事

１ ２８．５×６９．２ 別途工事

２８．５×６９．２

１）　外観の塗装色：メーカー標準色（３分艶）とする。

ライナー １８ ＳＧＣＣ　ｔ１．０

１－ － － ー １

Ｃ部断面図Ｂ部断面図Ａ部断面図

Ａ Ｂ Ｃ

Ｒ型

１２

２４４８

３７２

１４

３１５ ５７

８

１
０

０
．

５
１

０
０

．
５

３
６

２
９

．
２

５
４

５
７

３
３

７
．

２
５

８
．

２
５

８
．

２
５

２
２

０
．

５

２
３

．
５

５６ ２

１
６

２
５

０

６
９

．
２

８
３

．
５

８
２

６ ５２

３７２

７５

６ ５２

８
２

２
５

３

２
０

．
５

７５４７．６

４
５

２
５

４
８

φ

８
２

２
３

７

２
４

１
９

８
１

５

２
４

０
（

）
　

壁
面

取
付

下
地

材
（

建
築

工
事

）

８
３

．
５

６
９

．
２

７
．

５
゜

１
２
０
゜

１
２
０
゜

１
２

０
゜

３
－
Ｍ
４

医ガス取付穴詳細図

４
２
Ｐ
Ｃ
Ｄ
φ

２
９

．
２

５
３

６
１

６
．

７
５

１
３

８
．

５

４０４０ １１００（壁面配管スペース：３６×１１００）

５１１８０５

８
２

３
７

．
５

３
６

２
３

７

３８０４２０３８０

１４０ ８０ ８５ ７５１１５４６４６４６ １２１７５

７
５

３
５

２
５

４
５

（１２１９）　壁面取付下地材（建築工事）

６０ ６０５３０５３０

７５

２
４

０
（

）
　

壁
面

取
付

下
地

材
（

建
築

工
事

）

５
０

１
６

２
２

８

８０ ８０

４６

Ｏ Ｖ

Ｌ型

５１１８０５

３８０４２０３８０

10 1112

3 4 5 22 1

6 8 14 15

7

９ １３

【新設】

【新設】

医療ガス設備　メディカルコンソール詳細図（参考図）
A1：－
A3:　1/7

M-108



内部足場配置図
A1_1/150

A3_1/300

M-109

（作業範囲）

2.65ｘ2.6
＝6.89㎡

0.9ｘ2.6
＝2.34㎡

足場面積
（1.8Lｘ14）ｘ（1.8Hｘ2）
＝90.72㎡

【物置（階高4300H_天井高2500H）】

（作業範囲/下階天井）

（作業範囲/下階天井）

（作業範囲）

（作業範囲）

（足場2段）

　がんセンター棟　2階平面図　

　がんセンター棟　3階平面図　

　がんセンター棟　断面図　

ＨＣＵ改修工事　　

900

2
6
0
0

（脚立足場にて作業）

（脚立足場にて作業）

【機械室2（階高4300H）】

※既設天井アルミパネル600□

　 既設天井に450□点検口取付（6カ所）

2650
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（作業範囲）

2.65ｘ2.6
＝6.89㎡

0.9ｘ2.6
＝2.34㎡

足場面積
（1.8Lｘ14）ｘ（1.8Hｘ2）
＝90.72㎡

【物置（階高4300H_天井高2500H）】

（作業範囲/下階天井）
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（足場2段）

　がんセンター棟　2階平面図　

　がんセンター棟　3階平面図　

　がんセンター棟　断面図　
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