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ナースコール設備　3階平面図（改修図）
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　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　　註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＥＭ－ＡＥ ０．９－２Ｃ

【ナースコール設備】

ＥＭ－ＡＥ ０．９－４Ｃ × ２

ＥＭ－ＡＥ ０．９－４Ｃ × ３

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ ０．５－４Ｐ(Cat5e)

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ ０．６５－５Ｐ
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(ＰＦ２２)
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　※　二重天井内はケーブルころがし配線とする

　T

 代表廊下灯　天井付（呼出表示器用）

N

N A

N

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機

 トイレ・浴室用押ボタン

 復旧ボタン

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機（握り押ボタン付）

NC

 3

 代表廊下灯

　E

HUB

PC

R

 ナースコール制御機　（タイプＭ）

 コンピューター親機

 液晶表示式親機

 スイッチングハブ

 Ｉ／Ｏユニット　２回線

 Ｉ／Ｏユニット　３回線

記　　号 　仕　　　　様

 Ｉ／Ｏユニット　１回線

 Ｉ／Ｏユニット　１回線＋トイレ

2

1W

 天井埋込スピーカ子機

 天井埋込マイク子機M

 呼出アンプ主装置

N  浴室用引きスイッチ P

N

NN

N N

N

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す
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ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ ０．５－４Ｐ(Cat5e)

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

　※　二重天井内はケーブルころがし配線とする

　T

 代表廊下灯　天井付（呼出表示器用）

N

N A

N

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機

 トイレ・浴室用押ボタン

 復旧ボタン

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機（握り押ボタン付）

NC

 3

 代表廊下灯

　E

HUB

PC

R

 ナースコール制御機　（タイプＭ）

 コンピューター親機

 液晶表示式親機

 スイッチングハブ

 Ｉ／Ｏユニット　２回線

 Ｉ／Ｏユニット　３回線

記　　号 　仕　　　　様

 Ｉ／Ｏユニット　１回線

 Ｉ／Ｏユニット　１回線＋トイレ

2

1W

 天井埋込スピーカ子機

 天井埋込マイク子機M

 呼出アンプ主装置

N  浴室用引きスイッチ P

N

NN

N N

N

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す



ナースコール設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-114

Ｎ Ｎ Ｎ

Ｍ

Ｎ Ｎ

Ｎ ＮＮ

Ｍ

Ｎ Ｎ Ｎ

Ｍ

Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｍ

Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

ＮＮ

Ｎ
Ｎ

ＮＰ

Ｍ

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｎ

1W

ＮＣ

ＨＵＢ

1W 1W 2

1W

ＰＣ Ｒ Ｅ

ＡＣ・ＧＣ１００Ｖ

ＡＣ・ＧＣ１００Ｖ

ＡＣ・ＧＣ１００Ｖ

Ｎ
3P

4L

Ｎ

Ｎ

※生体

モニターへ

ＨＵＢ

Ｕ

Ｕ

3

1W 1W 1W 1W

A5P

A5PA5P

A5P A5P

　T

 代表廊下灯　天井付（呼出表示器用）

N

N A

N

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機

 トイレ・浴室用押ボタン

 復旧ボタン

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機（握り押ボタン付）

NC

 3

 代表廊下灯

　E

HUB

PC

R

 ナースコール制御機　（タイプＭ）

 コンピューター親機

 液晶表示式親機

 スイッチングハブ

 Ｉ／Ｏユニット　２回線

 Ｉ／Ｏユニット　３回線

記　　号 　仕　　　　様

ＣＰＥＶ－Ｓ ０．９－３Ｐ

ＡＥ ０．９－４Ｃ
４

Ｎ

Ａ５Ｐ

Ｕ

４

４

５Ｐ

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　　註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＡＥ ０．９－２Ｃ

【ナースコール設備】

ＡＥ ０．９－４Ｃ × ２

ＡＥ ０．９－４Ｃ × ３

ＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

ＵＴＰ ０．５－４Ｐ(Cat5e)

ＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

　※　二重天井内はケーブルころがし配線とする

 Ｉ／Ｏユニット　１回線

 Ｉ／Ｏユニット　１回線＋トイレ

2

1W

 天井埋込スピーカ子機

 天井埋込マイク子機M

 呼出アンプ主装置

N  浴室用引きスイッチ P

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

ナースコール設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-114

Ｎ Ｎ Ｎ

Ｍ

Ｎ Ｎ

Ｎ ＮＮ

Ｍ

Ｎ Ｎ Ｎ

Ｍ

Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｍ

Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

ＮＮ

Ｎ
Ｎ

ＮＰ

Ｍ

Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

Ｎ

1W

ＮＣ

ＨＵＢ

1W 1W 2

1W

ＰＣ Ｒ Ｅ

ＡＣ・ＧＣ１００Ｖ

ＡＣ・ＧＣ１００Ｖ

ＡＣ・ＧＣ１００Ｖ

Ｎ
3P

4L

Ｎ

Ｎ

※生体

モニターへ

ＨＵＢ

Ｕ

Ｕ

3

1W 1W 1W 1W

A5P

A5PA5P

A5P A5P

　T

 代表廊下灯　天井付（呼出表示器用）

N

N A

N

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機

 トイレ・浴室用押ボタン

 復旧ボタン

 ハンド形子機コンセント＋ハンド形子機（握り押ボタン付）

NC

 3

 代表廊下灯

　E

HUB

PC

R

 ナースコール制御機　（タイプＭ）

 コンピューター親機

 液晶表示式親機

 スイッチングハブ

 Ｉ／Ｏユニット　２回線

 Ｉ／Ｏユニット　３回線

記　　号 　仕　　　　様

ＣＰＥＶ－Ｓ ０．９－３Ｐ

ＡＥ ０．９－４Ｃ
４

Ｎ

Ａ５Ｐ

Ｕ

４

４

５Ｐ

(ＰＦ１６)

(ＰＦ１６)

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　　註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＡＥ ０．９－２Ｃ

【ナースコール設備】

ＡＥ ０．９－４Ｃ × ２

ＡＥ ０．９－４Ｃ × ３

ＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

ＵＴＰ ０．５－４Ｐ(Cat5e)

ＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５－５Ｐ

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

(ＰＦ２２)

　※　二重天井内はケーブルころがし配線とする

 Ｉ／Ｏユニット　１回線

 Ｉ／Ｏユニット　１回線＋トイレ

2

1W

 天井埋込スピーカ子機

 天井埋込マイク子機M

 呼出アンプ主装置

N  浴室用引きスイッチ P

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用



自火報設備　3階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-115

S S

S

S

SS

S

S
S

S

S

S

S
S

S

DLDLDL DL

DLDL

【再利用】

S

S

S

ジョイントボックス

ジョイントボックスx2

【新設】

【新設】
S

S

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

光電式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

　　（　　　：防塵パッキン付）

　※　感知器と空調吹出口との離隔を1.5ｍ以上確保する事

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）　防水型

仕　　　　様

表示盤

記　　号

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＮＨ－ＡＥ ０．９ － ２Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

室外表示灯

機器収容箱　　補助散水栓箱組込型 収容

ＨＮ－ＡＥ ０．９ － ４Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

防火上主要な間仕切壁

自火報設備　3階平面図（改修図）
A1_1/100

A3_1/200

E-115

S S

S

S

SS

S

S
S

S

S

S

S
S

S

DLDLDL DL

DLDL

【再利用】

S

S

S

ジョイントボックス

ジョイントボックスx2

【新設】

【新設】
S

S

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

光電式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

　　（　　　：防塵パッキン付）

　※　感知器と空調吹出口との離隔を1.5ｍ以上確保する事

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）　防水型

仕　　　　様

表示盤

記　　号

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＮＨ－ＡＥ ０．９ － ２Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

室外表示灯

機器収容箱　　補助散水栓箱組込型 収容

ＨＮ－ＡＥ ０．９ － ４Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す



自火報設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-116

S S

S S

S

SS

S

S
S

S

S

S

S
S

S

DLDLDL DL

DLDL

【再利用】

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

光電式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

　　（　　　：防塵パッキン付）

　※　感知器と空調吹出口との離隔を1.5ｍ以上確保する事

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）　防水型

仕　　　　様

表示盤

記　　号

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＡＥ ０．９ － ２Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

室外表示灯

機器収容箱　　補助散水栓箱組込型 収容

ＡＥ ０．９ － ４Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

自火報設備　3階平面図（撤去図）
A1_1/100

A3_1/200

E-116

S S

S S

S

SS

S

S
S

S

S

S

S
S

S

DLDLDL DL

DLDL

【再利用】

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

光電式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

　　（　　　：防塵パッキン付）

　※　感知器と空調吹出口との離隔を1.5ｍ以上確保する事

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）

　　（　　　：防塵パッキン付）　防水型

仕　　　　様

表示盤

記　　号

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

註記　特記なき配管配線は下記とする。

ＡＥ ０．９ － ２Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

室外表示灯

機器収容箱　　補助散水栓箱組込型 収容

ＡＥ ０．９ － ４Ｃ (ケーブル保護の場合 ＰＦ１６)

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用



医用接地設備　3階平面図（改修図）
E-117

A1_1/100

A3_1/200

EC

141414

EC

ボックス共【再利用】

EC

【新設】天井内

14

アース幹線に壁内で接続
【新設】

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × １

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

14

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × ２

ＥＭ－ＩＥ 　１４ﾛ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

仕　　　　様記　　号

図中特記なき場合は下記による

　医用接地端子（２端子）×１E

E　2

　医用接地センター

　医用接地端子（２端子）×２

EC

E 　医用接地端子（別途）

コンクリート埋設配管配線

（１０Ｌ用_スイッチボックス５個用）

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

防火上主要な間仕切壁

医用接地設備　3階平面図（改修図）
E-117

A1_1/100

A3_1/200

EC

141414

EC

ボックス共【再利用】

EC

【新設】天井内

14

アース幹線に壁内で接続
【新設】

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × １

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

14

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × ２

ＥＭ－ＩＥ 　１４ﾛ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

仕　　　　様記　　号

図中特記なき場合は下記による

　医用接地端子（２端子）×１E

E　2

　医用接地センター

　医用接地端子（２端子）×２

EC

E 　医用接地端子（別途）

コンクリート埋設配管配線

（１０Ｌ用_スイッチボックス５個用）

凡例：　　　　　太線は新設等の改修部分を記す



医用接地設備　3階平面図（撤去図）
E-118

A1_1/100

A3_1/200

EC EC

141414 ボックス共【再利用】

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × １

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

14

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × ２

ＥＭ－ＩＥ 　１４ﾛ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

仕　　　　様記　　号

図中特記なき場合は下記による

　医用接地端子（２端子）×１

　2

　医用接地センター

　医用接地端子（２端子）×２

EC （１０Ｌ用_スイッチボックス５個用）

　医用接地端子（別途）

コンクリート埋設配管配線

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用

/20Print
=fUpdate

%d%m/%y

１級建築士 第242555号

東 泰男

filename &f

茨城県立中央病院　ＨＣＵ改修工事

医用接地設備　3階平面図（撤去図）
E-118

A1_1/100

A3_1/200

EC EC

141414 ボックス共【再利用】

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × １

註記　特記なき配管配線は下記とする。

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

(保護の場合　ＰＦ１６)

14

ＥＭ－ＩＥ ５．５ﾛ × ２

ＥＭ－ＩＥ 　１４ﾛ × １

　※　防火区画貫通部分は金属管　又は、防火措置材を使用し区画処理を完全に行う事

　※　ケーブル配線であっても立上げ引下げ貫通等は配管で保護する事

仕　　　　様記　　号

図中特記なき場合は下記による

　医用接地端子（２端子）×１

　2

　医用接地センター

　医用接地端子（２端子）×２

EC （１０Ｌ用_スイッチボックス５個用）

　医用接地端子（別途）

コンクリート埋設配管配線

凡例：　　　　　撤去または撤去再利用


